Практична робота № 7
Тема: Розрахунок компонентів системи опалення з акумуляцією теплової енергії..
Мета: Розрахувати та підібрати основні компоненти системи палення на основі електрчиного котла, який працює за нічним тарифом споживання електричної енергії для опалення власного житла.
Хід роботи:
1.  На основі площі та  конструктиву вашого житла розраховуємо пікові тепловтрати.
,
 S - площа Вашого житла, Pпит - питому тепловтрати згідно з конструктивом, беремо з таблиці.
2. На основі пікових тепловтрат, розраховуємо середньодобові енергетичні витрати протягом 1 дня під час опалювального сезону.

 Це кількість енергії, яку повинен накопичувати у собі тепловий акумулятор, щоб обігрівати будівлю протягом дня.
3. Розраховуємо об’єм теплового акумулятора, який потрібен для накопичення достатньої кількості теплової енергії: 
, ,
m - маса теплового акумулятора, с - питома теплоємність води (1,167 квт.год/1т*1С),  - різниця температур зарядки/розрядки теплового акумулятора. Максимальна температура нагріву буфера - +85, найменша ефективна температура розрядки буфера, залежить від типу Вашої системи опалення (+30 для теплої підлоги, +40 для радіаторів).
4. Із каталогу виробів еко-компанії Теплобак, обираємо такий об'єм теплового акумулятора, який краще підходить до Вашої ситуації  об’єм теплового акумулятора більше або дорівнює тій масі теплового акумулятора, яку Ви порахували у пункту 3).
5. Розраховуємо фактичну кількість теплоти, яку повинен згенерувати електричний котел під час заряджання теплового акумулятора за час 8 годин.
,
 m - маса води у тому теплоакумуляторі, який Ви обрали.  - приймаємо +55 С.
6. Розраховуємо потужність електричного котла для зарядки теплового акумулятора: 

7. З каталогу компанії Proterm обираємо котел, який по потужності максимально близький до тої потужності, яку Ви порахували у пункті 6.
[image: ]Рис.1 Каталог виробів еко-компанії Теплобак [image: ]
Рис.2 Каталог компанії Proterm
8. Робимо висновки по роботі
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